
6. Ilość 

odprowadzanych 

ścieków

Nazwa Lokalizacja
Rzędna 

terenu
Średnica

Rzędna 

dna
Średnica

Rzędna

(dolna 

krawędź)

Średnica
Rzędna

osi
Typ

Q 

[m3/h]

Q

 [l/s]

h 

[m]

Qmax 

[l/s]

FLYGT 3153 109,8 30,5 18,0

FLYGT 3153 93,6 26,0 22,0

FLYGT 3127.160 100,0 27,8 12,0

FLYGT 3127.160 90,0 25,0 16,0

Grundfos SLV.808.80.110.2.51 20,9 5,8 40,0

Grundfos SLV.808.80.110.2.51 20,9 5,8 40,0

3 Pompownia ścieków z m. Lasek - w fazie projektowej

gmina Celestynów, 

obręb 6, nr dz. 167, na 

wysokości działki nr 61

124,50 1500 120,60 200 121,75 90 123,00 Faza projektowa 1,4

KSB KRTF 80-215/112 14,4 4,0 40,0

KSB KRTF 80-215/112 14,4 4,0 40,0

FLYGT 3102.181

FLYGT 3102.181

KRT F 80-216/182UEG-S 66,2 18,4 35,6

KRT F 80-216/182UEG-S 66,2 18,4 35,6

FLYGT 3171, proj. 3153

FLYGT 3171, proj. 3153

KSB AMAREX NF 65-170/042ULG-

158

JUNG PUMPEN UFK 35 / 2A214

FLYGT 3127.181 34,2 9,5 13,5

FLYGT 3127.181 83,9 23,3 9,1

6 Pompownia Ścieków Dąbrówka - w fazie budowy

gm. Celestynów, obręb 

Dąbrówka, okolice dz. 

650, 622

118,4 2500 114,06 250 115,88 2x160

lp.

Centralna Stacja Podciśnieniowa "B" Celestynów, ul. Św. 

Kazimierza
1

gm. Celestynów, obręb 

1, nr dz. 1280
133,40 2x1900 129,50

2. Komora pomp
3. Kanał dopływowy do 

pompowni

4. Rurociąg tłoczny 

wychodzący zpompowni
5. Pompy1. Pompownia

2x110 blisko dna 

180x10,3 ok. 131,90

160x9,1 ok. 131,90

19,00

127,90 0,6

2
Pompownia Ścieków na ul. Zwycięzców

 (Zlewnia Radzińska)

gm. Celestynów, obręb 

1, nr dz. 1030
131,60 1500 128,45 2x200

129,65 

129,05
90 130,05

4 Pompownia ścieków (na ul. Radzińskiej)

gm. Celestynów, obręb 

1, nr dz. 442 ( na 

wysokości działki 971/1)

129,00 1500 125,10 2x200 126,5 90

4,5

ok. 127,15 0,3

7 CSP "E" w Glinie przy ul. Wilczej - w fazie przebudowy
gm. Celestynów, obręb 

Glina, dz. 79/4
125,80 2000 121,70 200 124,00 110 124,30 5,2

1500 125,76 200 126,81 90Strefowa Pompownia Ścieków ul. Radzińska5

gm. Celestynów, obręb 

1, nr dz. 148 (na 

wysokości działki 139/2)

129,50

116,90 30,0

0,5

9 CSP "F" w Pogorzeli przy ul. Głównej
gm. Celestynów, obręb 

Pogorzel, dz.1653
119,20 2200 115,80 3x160 110 117,00 7,0

117,23 200 118,06 110 119,988 Strefowa Przepompownia Ścieków ul. Leśna w Pogorzeli

gm. Celestynów, obręb 

Pogorzel, dz.630

 - ul. Leśna 2

121,68 1200

100,14
180

160
ok. 102,3010 Studnia rozprężna Śródborów ul. Cieszyńska

gm. Otwock, obręb 86, 

nr dz. 154
103,84 1500


